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Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage
Monteringsinstruktion
Montage-handleiding
Istruzioni di montaggio
Asennusohje
Instrucciones de montaje
Monteringsvejledning
Instrukcja montazu
Montazni navod
Szerelési Utmutato
Odnyieg eykatdoTaong
MHCTpyKUuMsa No ycTaHoBKe
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Ventile PN16
Valves PN16
Vannes PN16
Ventiler PN16
Afsluiters PN16
Valvole PN16
Venttiilit PN16
Valvulas PN16
Ventiler PN16
Zawory PN16
Ventily PN16
Szelepek PN16
Bdveg PN16
KnanaH PN16
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VXG41.. [ inbetriebnahmehinweise Die Anlage erst unter Druck setzen, wenn der Stellantrieb montiert ist.

m Commissioning notes

The actuator must be mounted prior to placing the plant under pressure.

Indications pour la mise en service

Ne mettre l'installation sous pression gu'une fois que le servomoteur est monté.

Igangkérningsinstruktioner

Stalldonet maste monteras innan anldggningen séatts under tryck.

Aanwijzing voor de inbedrijfstelling

De installatie op druk brengen nadat de aandrijving is gemonteerd.

n Note per la messa in servizio

L'attuatore deve essere montato prima di mettere I'impianto sotto pressione.

Kayttéonotto-ohjeet

Toimilaite on asennettava ennen laitoksen paineistaminen.

m Notas de puesta en marcha

El actuador debe ser instalado antes de someter la planta a presion.

m Vedrgrende idriftseettelse

Motoren skal monteres, inden anleegget seettes under tryk.

m Uwaga do uruchomienia

Sitownik musi byé zamontowany przed podniesieniem ci$nienia w instalacji.

IR Vvontazni navod

Pohon musi byt namontovan pfed natlakovanim zafizeni.

m Uzembe helyezési utmutatd

A rendszer feltltése el6tt szerelje fel a szelepmozgatét.

“ Karé Tnv eykardoTaon

O kivnTpag TPETTEl va TOTToBETNBEi TTpIv N eykaTdoTaon TeOei uttd Tieon.

n 3ameyaHus no Hanagke

MpuBoa HeobxoaMMO yCTaHOBUTL A0 TOro, Kak OyaeT nogaHo AaBneHue B
TpybonpoBoa.
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Type DN| B G L1 | L2 | L3 | H1 | H2 H
[mm] | [inch] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | SAX.. | SQX.. | SKD.. | SKB.. [kg]
VVG41.11
VVG41.12
VVG41.13 | 15 G 1B 1.25
VVG41.14 10 100 50 57 26 122.5 > 468 > 451 > 526 > 601
VVG41.15
VVG41.20 | 20 G 1%B 1.30
VVG41.25 | 25 G 1%B 59 1.60
14 105 | 52.5 34 | 1305
VVG41.32 | 32 G2B 60 >476 | >459 | >534 | >609 7)o,
VVG41.40 | 40 | 15 |G24B| 130 | 65 | 73 | o | o | o i sue o1 270
. > > > >
VVG41.50 | 50 | 16 |GouB| 150 | 75 | 83 3.90
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Type DN| B G L1 | L2 | L3 | H1 | H2 H
[mm] | [inch] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | SAX.. | SQX.. | SKD.. | SKB.. | [kg]
VXG41.1301
VXG41.1401 15 G1B 1.20
10 100 | 50 | 50 | 26 | 1225 | >468 | >451 | >526 | > 601
VXG41.15 | VXG41.1501
VXG41.20 | VXG41.2001 | 20 G 1%B 1.25
VXG41.25 | VXG41.2501 | 25 G 1%B 1.50
14 105 | 525 | 525 | 34 | 1305
VXG41.32 | VXG41.3201 | 32 G2B > 476 | > 459 | > 534 | >609 7,
VXG41.40 |VXG41.4001 | 40 | 15 |G24B| 130 | 65 | 65 | o | ool | L | e | s ey 250
. > > > >
VXG41.50 |[VXG41.5001 | 50 | 16 |G2%B | 150 | 75 | 75 3.80
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